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VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s.
sidlo: SobéSicka 820/156, Lesna, 638 00 Brno
Vodohospodéarské laboratore, Pracovisté Boskovice

A e
AL RLELL, Podlesi, 680 01 Boskovice, tel: 603 198 783 L 1249
Zkusebni laboratof €. 1249 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
o . Strana:1/4
Protokol o zkouskach €. 16216 / 4P1/ 21
Cislo vzorku: 23087/4P1/21

Misto a bod odbéru : Adamov - ZS Komenského &p.324, kuchyné Datum a €as odbéru : 1.11.2021 12:26
Datum a €as pfijmu : 1.11.2021 12:32

Z&kaznik: ADAVAK, s.r.o., divize-vodovody a kanalizace, Nadrazni ¢p. 455,

Adamov, 679 04

Predmét zkousSky : Pitna voda

Vzorkoval : Tesarf Stanislav, vzorkar

Postup odbéru : Odbér vzork( pitnych vod SP &. 1 (CSN EN 1SO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN I1SO 5667-14, CSN EN
ISO 5667-16, CSN EN I1SO 19458, Vyhl. MZ &. 252/2004 Sh.)

Rozsah rozboru : PES, URDV

Mikrobiologické a biologické ukazatele

Plan odbéru :

2820/4P1/21

Datum provedeni analyz: 1.11.2021 - 9.11.2021

Zkouska Jednotka Vysledek Limit Identifikace zkougky

Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 (NMH) | SOP &. 13/2013/11l (ESN EN ISO 9308-1)

Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 (MH) | SOP &. 13/2013/1l (CSN EN ISO 9308-1)

Pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 0 40 (DH) | SOP &.16/2013/lll (CSN EN ISO 6222)

Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 0 200 (DH) | SOP &.16/2013/11l (CSN EN ISO 6222)

Intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 0 (NMH) | SOP &.15/2013/111 (SN EN ISO 7899-2)

Mikroskopicky obraz - celkovy jedinci/ml 0 50 (MH) | SOP &. 20/2014/lll (CSN 75 7712)

pocet organizmi

Mikroskopicky obraz - zivé jedinci/ml 0 0 (MH)| SOP & 20/2014/11 (SN 75 7712)

organizmy

Mikroskopicky obraz - % <1 5 (MH)| SOP &.19/2014/111 (CSN 75 7713)

abioseston
Fyzikalni, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouska Jednotka | Vysledek | Nejistota Limit Hodnoceni |Identifikace zkousky

méreni

Uran g/l 0,8 +5% 15 (NMH) | vyhovuje | SOP &.18A/2013/Il (CSN EN ISO 17294-2) | IPZ1
Konduktivita mS/m 61,8 +204 125 (MH)| vyhovuje | SOP &.8/2013/1ll (CSN EN 27888)

Antimon pg/l <0,05 5,0 (MNH)| vyhovuje | SOP & 18A/2013/lll (CSN EN ISO 17294-2) | IPZ1
Arsen g/l 0,4 +10% 10 (NMH)| vyhovuje | SOP & 18A/2013/lll (ESN EN ISO 17294-2) | IPZ1
Chrom pg/l 0,3 +10% 50 (NMH)| vyhovuje | SOP &. 18A/2013/1Il (CSN EN ISO 17294-2) | IPZ1
Kadmium g/l 0,05 +15% 5,0 (NMH)| vyhovuje | SOP & 18A/2013/lIl (SSN EN ISO 17294-2) | IPZ1
Med ug/l 11,3 +5% 1000 (NMH) vyhovuje | SOP &. 18A/2013/lll (CSN EN ISO 17294-2) | IPZ1
Nikl pg/l 0,7 +15% 20 (NMH)| vyhovuje | SOP & 18A/2013/lll (CSN EN ISO 17294-2) | |PZ1
Olovo g/l 9,5 +5% 10 (NMH) | vyhovuje | SOP &.18A/2013/Il (CSN EN ISO 17294-2) | IPZ1
Rtut’ pg/l <0,050 1,0 (NMH)|  vyhovuje | SOP &.29 (ESN 75 7440) 1PZ1
Selen ug/l 0,5 +15% 10 (NMH)| vyhovuje | sOP & 18A/2013/11 (CSN EN ISO 17294-2) | IPZ1
Sodik mg/l 3,76 +5% 200 (MH)| vyhovuje | SOP & 18A/2013/Il (CSN EN ISO 17294-2) | |PZ1
Bor mg/| 0,008 +16% 1,0 (NMH)|  vyhovuje | SOP &. 18A/2013/lIl (CSN EN ISO 17294-2) | IPZ1
Benzo(a)pyren pg/l <0,001 0,010 (NMH) vyhovuje | SOP &.37 A (CSN 75 7554) IPZ1
Polycyklické aromatické pg/l <0,010 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP &.37 A(CSN 75 7554) IPZ1
uhlovodiky

Chlor volny mg/l 0,08 +6% 0,30 (MH)| vyhovuje | SOP &.4/2013/ll (CSN EN ISO 7393-2, *

navod firmy MERCK, HACH, Hanna
Teplota vody °C 11,3 +1% 8-12 (DH) SOP &.7/2013/11 (ESN 75 7342) *
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Zkouska Jednotka | Vysledek | Nejistota |  Limit Hodnoceni |Identifikace zkousky
méreni
Chut Prijatelny - SOP & 5/2013/lll (CSN 75 7340, CSNEN | *
stupen 0 1622)
Pach Prijatelny - SOP &. 5/2013/11 (3SN 75 7340, SN EN | *
stupen 0 1622)

Tetrachlorethen ug/l <0,2 10 (NMH)| vyhovuje | SOP &36 (CSN EN ISO 10301, CSN EN IPZ1
ISO 15680)

Trichlorethen pg/l <0,2 10 (NMH) | vyhovuje | SOP &.36 (ESN EN ISO 10301, CSN EN PZ1
ISO 15680)

Dichlorethan pg/l <0,1 3,0 (NMH)|  vyhovuje | SOP .36 (CSN EN ISO 10301, CSN EN IPZ1
ISO 15680)

Trihalometany pg/l 45 +20% 100 (NMH)|  vyhovuje | SOP .36 (CSN EN ISO 10301, CSN EN Pz1
ISO 15680)

Trichlormethan pg/l <0,2 30 (NMH)| vyhovuje | SOP &36 (CSN EN ISO 10301, CSN EN Pz1
ISO 15680)

Tribrommethan pg/l 2,7 +20% SOP &.36 (CSN EN 1SO 10301, CSN EN PZ1
ISO 15680)

Bromdichlormethan pg/l 0,5 +20% SOP €.36 (CSN EN 1SO 10301, CSN EN IPZ1
ISO 15680)

Dibromchlormethan pg/l 1,3 +20% SOP €.36 (CSN EN 1SO 10301, CSN EN Pz1
ISO 15680)

Benzen pg/l <0,1 1,0 (NMH)|  vyhovuje | SOP &.36 (CSN EN ISO 10301, CSN EN IPZ1
ISO 15680)

Chloritany g/l <3,0 200 (MH)| vyhovuje | SOP&.2/2012/1Il (CSN EN ISO 10304-1, PZ1
CSN EN ISO 10304-4, CSN EN SO 15061)

Barva mg/l Pt 4 +11% 20 (MH)| vyhovuje | SOP &.10/2013/ll (CSN EN ISO 7887,
Metoda C)

Zakal ZFn <0,50 5 (MH)| vyhovuje | SOP & 44/2015/1/B (CSN EN ISO 7027-1)

Dusitany mg/l <0,014 0,50 (NMH) vyhovuje | SOP &.24/2014/1ll (CSN EN 26777)

Amonné ionty mg/l <0,060 0,50 (MH)| wvyhovuje | SOP &.23/2014/1 (SN ISO 7150-1)

Fluoridy mg/l 0,06 +10% 1,5 (NMH)| vyhovuje | SOP & 2/2012/il (CSN EN ISO 10304-1, | IPZ1
CSN EN ISO 10304-4, CSN EN ISO 15061)

Dusi¢nany mg/l 21,0 +12% 50,0 (NMH)  vyhovuje | SOP &.25/2014/11l (CSN ISO 7890-3)

CHSK manganistanem ma/l 0,6 +25% 3,0 (MH)| vyhovuje | SOP &.40/2015/lll (CSN EN ISO 8467)

Zelezo mg/l <0,04 0,20 (MH)| vyhovuje | soP &7 (CSN ISO 6332)

Mangan mgl/l <0,04 0,050 (MH) | vyhovuje | SOP &.6 (M.Horakova a kol. - Chemické a
fyzikalni metody analyzy vod)

Hlinik mg/l 0,033 +8% 0,20 (MH)| vyhovuje | SOP &9 (CSN ISO 10566)

Vapnik a hof¢ik mmol/l 3,50 +3% 2,0-35 (DH) SOP &.5 (CSN ISO 6059)

Vapnik ma/l 130 +5% 40-80 (DH) SOP &.8 (CSN 1SO 6058)

Horcik ma/l 6,0 +6% 20-30 (DH) SOP &.5 (CSN ISO 6059)

Chloridy ma/l 11,7 +5% 100 (MH)| wvyhovuje | SOP &13 (CSN ISO 9297)

Sirany mg/l 40,3 7% 250 (MH)| vyhovuje | SOP &.12 (CSN 75 7477)

Kyanidy celkové mg/l <0,005 0,050 (N\MH) vyhovuje | SOP &.24 (CSN 75 7415) 1PZ1

Chlore¢nany pg/l <5,0 200 (NMH)  vyhovuje | SOP & 2/2012/1II (SSN EN ISO 10304-1, | IPZ1
CSN EN ISO 10304-4, CSN EN ISO 15061)

Bromi¢nany pg/l <3,0 10 (NMH) | vyhovuje | SOP &. 2/2012/1l (ESN EN ISO 10304-1, IPZ1
CSN EN ISO 10304-4, CSN EN ISO 15061)

pH (25°C) 7,3 6,5-9,5 (MH) vyhovuje | SOP &3/2013/lil (SN ISO 10523)

Suma chloritany a pg/l <8,0 200 (NMH)  vyhovuje | (dopocet sumy) IPZ1

chlore¢nany

Pesticidy
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Zkouska Jednotka | Vysledek | Nejistota |  Limit Hodnoceni |Identifikace zkousky
méreni

2,4-D ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP &.54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Acetochlor pg/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) PZ1
Acetochlor ESA ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Acetochlor OA ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Alachlor ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP &. 54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Alachlor ESA ug/l <0,025 1 (NMH)| vyhovuje | SOP &.54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Alachlor OA ug/l <0,025 1 (NMH)| vyhovuje | SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) PZ1
Atrazin ug/!l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP &.54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Atrazin-2-hydroxy ug/l <0,025 2,00 (NMH)  vyhovuje | SOP & 54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Atrazindesethyl-desisopro ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) IPZ1
pyl
Atrazin-desethyl ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Azoxystrobin ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Bentazon pg/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Cyproconazole ug/!l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP &.54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536) PZ1
Dicamba ug/l <0,035 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Diflufenican ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Dimethachlor ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Dimethenamid - P ug/l <0,025 0,10 (NMH) _vyhovuje | SOP & 54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) 1PZ1
Epoxikonazol ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Ethofumesate ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Fenpropidin pg/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | sOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Fenpropimorf ug/l <0,025 0,10 (NMH) _vyhovuje | SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) PZ1
Chloridazon ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Chlorpyrifos ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Isoproturon ug/l <0,025 0,10 (NMH)  vyhovuje | SOP &. 54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) IPZ1
MCPA ug/l <0,025 0,10 (NMH)] _vyhovuje | SOP & 54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) PZ1
Metamitron ug/l <0,025 0,10 (NMH)  vyhovuje | SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Metazachlor ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Metazachlor ESA ug/l <0,025 5 (NMH)| vyhovuje | SOP &. 54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Metazachlor OA ug/l <0,025 5 (NMH)| vyhovuje | SOP & 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) PZ1
Metolachlor ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Metolachlor ESA ug/l <0,025 6 (NMH)| vyhovuje | SOP & 54/2018/il (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Metolachlor OA ug/l <0,025 6 (NMH)| vyhovuje | SOP & 54/2018/Il (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Napropamid ug/l <0,025 0,10 (NMH) _vyhovuje | SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) PZ1
Pendimethalin ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Pethoxamid ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Pesticidni latky celkem ug/l <0,100 0,50 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Prochloraz ug/l <0,025 0,10 (NMH) _vyhovuje | SOP & 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) PZ1
Propiconazol ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Prothiokonazol ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Spiroxamin ug/l <0,025 0,10 (NMH)  vyhovuje | SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Tebukonazol pg/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP &.54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) Pz1
Terbuthylazin ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Terbuthylazin-desethyl ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Terbuthylazin-hydroxy ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) IPZ1
Thiophanate-methyl pg/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP &.54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) PZ1
Trinexapac-ethyl ug/l <0,025 0,10 (NMH) vyhovuje | SOP & 54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) IPZ1

* ZkousSky provadéné v misté odbéru

IPZ Interné provedena zkous$ka internim dodavatelem
IPZ1 Zku$ebni laboratof &. 1249 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018,Pracovisté Brno
< Vysledek je pod mezi stanovitelnosti

Interni dodavatel :

KTJ - kolonii tvofici jednotka
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Nejistota méfeni:Uvedena nejistota je rozsifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku.
Nejistota odbéru vzorku je 5% a neni zahrnuta do nejistoty méfeni a do hodnoceni.

Limit: Hygienické limity jsou dané vyhlaskou €. 252/2004 Sb. v aktualnim znéni.

alachlor OA, alachlor ESA, atrazin-2-hydroxy, metolachlor ESA, metolachlor OA, metazachlor ESA, metazachlor OA, dimetachlor ESA - Doporu€ena limitni
hodnota dle Seznamu posouzenych nerelevantnich metabolitd pesticidd a jejich doporuéené limitni hodnoty v pitné vodé (MZ CR )

Hodnoceni: Vyhovuje / nevyhovuje - vysledky zkousky vyhovuji / nevyhovuji hygienickému limitu.

*% - u zkouSky neni mozné posoudit shodu s limitem

Pokud informace a data dodané zakaznikem maji vliv na platnost vysledk( zkousek, Vodohospodarské laboratore za né odmitaji odpovédnost.

Informace a data dodana zakaznikem: Misto odbéru, typ odbéru, datum a €¢as odbéru, vysledky zkousek, které proved| zakaznik.

Hodnoceni dle vyhlasky 252/2004 Sb. v aktualnim znéni pro zkousku: pach, pach*, chut, chut™: stupen 0, 1 - pfijatelny, stupen 3, 4, 5 - nepfijatelny,
stupen 2 - prijatelny (typicky pro danou oblast) / nepfijatelny (neobvykly, cizorody, netypicky pro danou oblast)

Vysledky zkousek se tykaji jen zkousenych pfedmétll. Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

/ VODARENSK ’ Wéc

AKCIOVA SPOLECNOST, .5,
Vysledky schvéleny dne : 9.11.2021 Vodohospodéfske

Protokol vystaven dne :  9.11.2021

Mgr. Jana Svestkova
Vedouci pracovisté

KONEC PROTOKOLU




